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Krynica – Zdrój, 13.11.2009 r.








Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Modernizacja budynku (Siedlisko) Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju.

Wyjaśnienie i zmiana treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający, działając  zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców, Treść pytań (w oryginalnym brzmieniu) i wyjaśnienia Zamawiającego  znajdują się poniżej.

Zestaw pytań nr I 

Pytanie 1:

W załączniku pod tytułem „SPECYFIKACJA DO PROJEKTU GALERII Z SALĄ KINOWĄ W KRYNICY – ZDROJU” do materiałów przetargowych, w sposób opisowy zostały określone wymogi co do materiałów wykończeniowych, urządzeń i wyposażenia wnętrz. Dotyczy to: płytek ściennych, płytek gresowych, farb, elementów oświetlenia, drzwi, klamek, lamp, zasłon, krzeseł sali kinowej, luster, wykładzin, wazonów itd.

W oparciu o formę opisową oferent nie jest w stanie wycenić materiałów i elementów opisanych w przedmiotowej specyfikacji.

Projektant dobierając materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia wnętrz posługiwał się katalogami producentów, dlatego w celu prawidłowej wyceny materiałów i elementów wyposażenia proszę podać:

1. Producenta materiału i elementu wyposażenia zawartego w przedmiotowej specyfikacji,

2. Numer katalogowy materiału i elementów wyposażenia,

3. Numer serii materiału i elementu wyposażenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm./ w sposób jednoznaczny       i wyczerpujący.

Zamawiający z uwagi na specyfikację przedmiotu zamówienia w celu wyeliminowania przedstawionych w zapytaniu wątpliwości Wykonawców zmienił załącznik nr 6 do siwz – przedmiar robót KINO. Zmieniony przedmiar robót KINO został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl .

Zestaw pytań nr II

W opisie technicznym dokumentacji „Modernizacja centralnego ogrzewania” pkt. 4 Źródło zasilania – podano, że dla poziomu piwnic zaprojektowano oddzielny obieg instalacji centralnego ogrzewania – PYTANIA:

Pytanie 1

Czy obieg piwnic wyposażyć w pompę?  jeżeli tak to proszę podać TYP i wielkość pompy.

Wyjaśnienie:

Obieg bez pompy, należy zastosować zawór regulacyjny Stromax-M na przewodzie powrotnym.

Pytanie 2

Jeżeli pompa, to wycenić: filtr siatkowy, zawór zwrotny, zawory kulowe, proszę średnice. TAK czy NIE?

Wyjaśnienie:

Obieg bez pompy, należy zastosować zawór regulacyjny Stromax-M na przewodzie powrotnym.

Pytanie 3

Proszę podać elementy układu pomiarowego ciepłomierza, w kosztorysie ujęto tylko ciepłomierz.

Wyjaśnienie:

W dokumentacji zaprojektowano licznik ciepła CQM II-k 1.5l ze względu na brak dostępności należy zastosować kompaktowy ciepłomierz CQM III-K JS 90-1.5 – NIE firmy Apator.

Pytanie 4

Proszę określić czy w obiegu centralnego ogrzewania kina układ pompowy na rozdzielaczu    i czy do niego jest wpinany obieg c.o. kina.

Wyjaśnienie:

W celu zapewnienia ciepła nagrzewnicy, należy w pomieszczeniu istniejącej kotłowni zastosować elementy

- zawór kulowy odcinający gwint, firmy Herz Dn 25 (5 szt.),

- zawór regulacyjny typ Stromax 4117M firmy Herz, Dn 20 (1 szt.),

- zawór zwrotny gwint, firmy Herz, Dn 25 (2 szt.),

- zawór trójdrogowy mieszająco – rozdzielający firmy Herz, Dn 25 (1 szt.),

- napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych firmy Herz (1 szt.),

- filtr siatkowy firmy Herz, Dn 25 (1 szt.),

- pompa typ 25Por30C 1 x 230-240V, Pmax =60W (centrala nr 5) (3 szt.), firmy LFP Leszno,

- odpowietrznik automatyczny Dn ½” z zaworem stopowym, Pn10bar, tmax=110*C (4szt.) firmy Valvex.

Pytanie 5

W nagłówku MATERIAŁY – podano, że przewody instalacji c.o. należy izolować,                   w kosztorysie inwestorskim nie uwzględniono izolacji proszę podać ilość poszczególnych izolacji, lub określić że izolacja nie występuje.

Wyjaśnienie:

Przewody prowadzone w bruździe ściennej należy izolować Thermokompact S.

Zestaw pytań III

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy kosztorysem ofertowym a rysunkami aranżacji sanitariatów kina:

Pytanie 1

Rysunek 04A „7” jest miska ustępowa podwieszana dla niepełnosprawnych,                          w kosztorysie poz. 73 jest „ustęp z płuczką ustępową typu dolnopłuk dla niepełnosprawnych – proszę wyjaśnić niezgodność.

Wyjaśnienie:

Określone w zmienionym przedmiarze robót KINO – załącznik nr 6 do siwz, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl 

Pytanie 2 

Wg. Rysunków aranżacji wnętrz sanitariatów wszystkie urządzenia sanitarne montowane są na stelażach typu GEBERIT, w kosztorysie nie ma ujętych stelaży. Proszę określić co i na czym ma być montowane.

Wyjaśnienie:

Określone w zmienionym przedmiarze robót KINO – załącznik nr 6 do siwz, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl
Pytanie 3

W kosztorysie nie uwzględniono podejść pod zawory do baterii stojących zaworów kątowych do baterii stojących, proszę określić ilość podejść i zaworów.

Wyjaśnienie:

Określone w zmienionym przedmiarze robót KINO – załącznik nr 6 do siwz, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl
Pytanie 4

Czy rury PP od wody w bruzdach mają być izolowane. Jeżeli tak to podać ilość i rodzaj izolacji.

Wyjaśnienie:

Określone w zmienionym przedmiarze robót KINO – załącznik nr 6 do siwz, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl
Pytanie 5

Proszę określić rodzaj automatów spłukujących pisuaru i WC, przyciski czy automaty na podczerwień.

Wyjaśnienie:

Określone w zmienionym przedmiarze robót KINO – załącznik nr 6 do siwz, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl
Pytanie 6

Proszę podać producenta, serię i numery katalogowe urządzeń sanitarnych i baterii

Wyjaśnienie:

Określone w zmienionym przedmiarze robót KINO – załącznik nr 6 do siwz, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl
Zestaw pytań IV

Pytanie 1

Czy wyposażenie w aparaturę kinową, instalację nagłośnienia i multimedialną wchodzi          w zakres tego przetargu? jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Zakres nie obejmuje wykonania instalacji nagłaśniającej i multimedialnej.
Pytanie 2

Proszę o podanie dostawcy płytek gresowych polerowanych opisywanych                              w specyfikacji do projektu galerii jako firma nagrodzona wieloma tytułami.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opracowanym projektem aranżacji wnętrz przyjęto płytki gresowe polerowane        o wym. 60x60 w kolorze kremowym gat. I typ Margo Beige Lappato.

Pytanie 3

Przedmiar: Remont pomieszczeń na KINO. Proszę o podanie szczegółowego wykazu elementów wyposażenia ujętego w poz. 92 elementu 6 przewidzianego do wyceny w ofercie.

Wyjaśnienie:

Szczegółowy zakres i wyposażenie wnętrz zastało zamieszczone w zmienionym przedmiarze robót KINO – załącznik nr 6 do siwz, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl
Pytanie 4

Brak w przedmiarze konstrukcji stalowej podestu widowni proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją aranżacji wnętrz wykonanie podestu wyceniono jako konstrukcje drewnianą (konstrukcja podestu została umieszczona na stronie 08D). Powyższe zadanie znajduje się w zmienionym przedmiarze robót KINO – załącznik nr 6 do siwz, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.ck.krynica.pl
Pytanie 5

Czy montowane nowe okna będą wykonane jako skrzynkowe (jak okna istniejące) czy jadnoramowe.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki okiennej w projekcie termomodernizacji budynku przyjęto stolarkę okienną jednoramową przy zastosowaniu okien i drzwi o współczynniku U=1,1 W(m2 *K) 

Pytanie 6 

Czy będą wykonywane podokienniki zewnętrzne? jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru (ilość w poz. 32 przedmiaru Termomodernizacja jest nie wystarczająca).

Wyjaśnienie:

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczną przyjęto wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z kapinosem.
Pytanie 7

Przedmiar Termomodernizacja – czy będzie wykonywana wyprawa elewacyjna przy dociepleniu styropianem? Czy poz. 27 dotyczy wykonania docieplenia ościeży? Pozycja 27 obejmuje jedynie przyklejenie płyt styropianowych.  

Waśnienie:

Zgodnie z zaleceniami audytu przy opracowaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu przyjęto ociepleni ścian zewnętrznych przy użyciu styropianu gr. 10 cm, płyt balkonowych i wsporników – styropian gr. 5 cm, a także ocieplenie szpalet, otworów drzwiowych i okiennych gr. 3 cm. Docieplenie wykonać   w technologii Bolix lub alternatywnym systemie.
Zmiana

Zamawiający, działając  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na wprowadzeniu następujących zmian:

Pkt. XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ppkt. 5 siwz otrzymuje brzmienie:
Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnych materiałów i urządzeń, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone              w powyższej dokumentacji.

W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca dołącza do oferty przetargowej dokumenty potwierdzające, że materiały i urządzenia posiadają parametry techniczne             i jakościowe nie gorsze od określonych w dokumentacji    projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści siwz wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert, który zostaje przesunięty na dzień 25.11.2009 r. do godz. godz. 13.00. godzina otwarcia 13.15
Zamawiający niezwłocznie zamieszcza odpowiedzi na stronie internetowej www.ck.krynica.pl oraz przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany siwz wpływają na konieczność zmiany treści ogłoszenia zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.

